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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143)

7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

Gemeinde Kirchdorf am Inn
Hauptstralle 7
84375 Kirchdorf am Inn

PRUFBERICHT 1607253 - 506608

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer

Projekt

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Zapfstelle

Brunnentiefe

Untersuchungsart
Entnahmestelle

Objektkennzahl

1607253
506608 Trinkwasser
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40002759 WLE Wasserlabor

16335 EUV-Abwicklung

19.08.2020
17.08.2020 09:00

Rosemarie Barlehner (1344)

W 435
Ventil
B 16m

LFW, Vollzug EUV
Gemeinde Kirchdorf

Datum

Kundennr.

24.08.2020
40043492

Harter Forst 1, Pumpenhaus, WH (4110774300002)

89164630

Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /

chemisch-technische und hygienische Parameter

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen
Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
Verfahren A

Geruch (vor Ort) ohne DEV B 1/2 : 1971
Tribung (vor Ort) * klar DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Physikalisch-chemische Parameter
Temperatur bei Titration KB 8,2 “C 12,3 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KS 4,3 °C 22.8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur (Labor) °C 12,3 0 DIN 384044 : 1976-12
Wassertemperatur (vor Ort) °C 9,5 DIN 384044 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 579 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 646 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 7,41 0 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Kationen
Calcium (Ca) mg/l 91,9 0,5 >20 '?| DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg) mg/[ 25,8 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mg/l 8,1 0,5 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mg/l 2,1 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Anionen
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,93| 0,05 >1 '] DIN 38409-7 : 2005-12
Chilorid (Cl) mg/l 17,8 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l 19,2 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (0-P0O4) mg/l <0,05| 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
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Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg "
Moosstrafle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 24.08.2020
Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607253 - 506608
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

[Nitrat (NO3) [mgl/! | 2000 1 | 50 ] | DINISO 15923-1:2014-07 |
Summarische Parameter
IDoC [mg/! [ <05] 05 | | | DINEN 1484 :2019-04 ]
Gasférmige Komponenten
Basekapazitt bis pH 8,2 mmol/l 0,43 0,01 <0,2 | DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (02) gel. (vor Ort) mg/| 3,9 0,02 DIN EN 25813 : 1993-01
Berechnete Werte
Calcitlésekapazitat mg/l -27 5 DIN 38404-10 : 2012-12
Sattigungsindex Calcit (S) 0,32 DIN 38404-10: 2012-12
Freie Kohlens&ure (CO2) mg/l 19 Berechnung
ﬁ:&g;stoﬁdioxid, Uiberschussig (aggressiv) mg/l 0,0 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehorig (KKG) mg/l 19 Berechnung
delta-pH 0,24 Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC 0,11 Berechnung
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7,54 6,5-9,5 DIN 38404-10: 2012-12
pH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHc tb) 7,30 DIN 38404-10 : 2012-12
Gesamthéarte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,35 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte °dH 18,8 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Hartebereich * hart WRMG : 2013-07
Carbonatharte °dH 16,6/ 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 547 10 Berechnung
Kupferquotient S * 29,66 >1,5 )|  Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1 * 0,21 <0,5 ™| Berechnungnach DIN EN

12502 : 2005-03
Zinkgerieselquotient S2 * 2,80 >3/< 1)  Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
lonenbilanz % -1 Berechnung

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wasser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit"

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofern die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN I1SO 5667-5 : 2011-02

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitit bis pH 8,2 0,43 mmol/l Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten
Zinkgerieselquotient S2 * 2,80 Geforderter Bereich nicht eingehalten
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Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg .
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 24.08.2020

Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607253 - 506608

Beginn der Priifungen: 19.08.2020
Ende der Priifungen: 24.08.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf der mit Ihnen schriftlich geméaR Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

A

N =

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Lutz, Tel. 08143/79-116
FAX: 08143/7214, E-Mail: Verena.Lutz@agrolab.de

Kundenbetreuung
Verteiler
WLE Wasserlabor
Seite 3von 5
Ust./VAT-ID-Nr: Geschéftsfihrer Eine Zweigniederlassung s“"\‘:\':'z"/'"",.,
DE 128 944 188 Dr. Carlo C. Peich der AGROLAB Labor GmbH a——}
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg, !]BE\B&E% ( DAKKS
AG Landshut, HRB 7131 '7,,,//,—\\\‘\?' . Deutsche
ot Akkreditierungsstelle

D-PL-14289-01-00



Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

Gemeinde Kirchdorf am Inn

Hauptstralle 7
84375 Kirchdorf am Inn

PRUFBERICHT 1607253 - 506608

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer

Projekt

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Zapfstelle
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Untersuchungsart
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40002759 WLE Wasserlabor
16335 EUV-Abwicklung

19.08.2020
17.08.2020 09:00

Rosemarie Barlehner (1344)

W 435

Ventil

B 16m

LFW, Vollzug EUV
Gemeinde Kirchdorf

24.08.2020
40043492

Datum
Kundennr.

Harter Forst 1, Pumpenhaus, WH (4110774300002)

89164630

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil | Nr. 10 TrinkwV)

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)

Atrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bentazon mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diflufenican mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoproturon mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor (R/S) mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metribuzin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propazin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Sebuthylazin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
PSM-Summe mg/l 0 0,0005 Berechnung

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofern die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschaéftsfihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung

der AGROLAB Labor GmbH

84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind geman ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * gekennzeichnet.
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Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB BROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg .
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 24.08.2020

Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607253 - 506608
Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten
Hinweis zu Desisopropylatrazin:
= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)
Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich O gesetzt.

Beginn der Priifungen: 19.08.2020
Ende der Priifungen: 24.08.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméR der mit Ihnen schriftlich gemaB Auftragsbestatigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Lutz, Tel. 08143/79-116
FAX: 08143/7214, E-Mail: Verena.Lutz@agrolab.de

Kundenbetreuung
Verteiler
WLE Wasserlabor
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Gemeinde Kirchdorf am Inn
HauptstraRe 7
84375 Kirchdorf am Inn

Datum 24.08.2020
. Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607256 - 506610
Auftrag 1607256
Analysennr. 506610 Trinkwasser
Rechnungsnehmer 40002759 WLE Wasserlabor
Projekt 16335 EUV-Abwicklung
Probeneingang 19.08.2020
Probenahme 17.08.2020 09:15
Probenehmer Rosemarie Béarlehner (1344)
Kunden-Probenbezeichnung W 436
Zapfstelle Brunnenkopf, Ventil
Brunnentiefe B 17m
Untersuchungsart LFW, Vollzug EUV
Entnahmestelle Gemeinde Kirchdorf
: Harter Forst 2 (4110774300003)
Objektkennzahl 89156752
Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /
chemisch-technische und hygienische Parameter
DIN 50930

Einheit
Sensorische Priifungen

Ergebnis Best.-Gr.

TrinkwV  / EN 12502 Methode

Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
Verfahren A
Geruch (vor Ort) ohne DEV B 1/2 : 1971
Trilbung (vor Ort) * klar DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Physikalisch-chemische Parameter
Temperatur bei Titration KB 8,2 °C 12,1 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KS 4,3 °C 23,7 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur (Labor) °C 12,1 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Wassertemperatur (vor Ort) °C 9,6 DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 580 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 647 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 7,44 0 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Kationen
Calcium (Ca) mg/l 91,00 05 >20 '2| DINEN ISO 17294-2: 2017-01
Magnesium (Mg) mg/l 25,5 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mg/l 9,0 0,5 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mg/l 29 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Anionen
Séaurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,90/ 0,05 >1 ' DIN 38409-7 : 2005-12
Chlorid (CI) mg/l 18,7 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l 19,8 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (0-PO4) mg/l <0,05| 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
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Datum 24.08.2020
Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607256 - 506610
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

[Nitrat (NO3) Img/I l 195 1 | 50 | | DINISO 15923-1: 2014-07 |
Summarische Parameter
Iboc [mgl/l | 08 05 | l | DINEN 1484 :2019-04 ]
Gasférmige Komponenten
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,41 0,01 <0,2 | DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (02) gel. (vor Ort) mg/| 4,3| 0,02 DIN EN 25813 : 1993-01
Berechnete Werte
Calcitlosekapazitat mg/l -27 5 DIN 38404-10 : 2012-12
Sattigungsindex Calcit (Sl) 0,33 DIN 38404-10 : 2012-12
Freie Kohlensaure (CO2) mg/l 18 Berechnung
:&)Q(I?)nstoffdioxid, iberschiissig (aggressiv) mg/l 0,0 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehérig (KKG) mg/l 18 Berechnung
delta-pH 0,25 Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC 0,13 Berechnung
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7,56 6,5-9,5 DIN 38404-10 : 2012-12
pH bei Calcitsétt. d. Calcit (pHc tb) 7,31 DIN 38404-10 : 2012-12
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,32 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte °dH 18,6 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Héartebereich * hart WRMG : 2013-07
Carbonatharte °dH 16,5/ 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 546 10 Berechnung
Kupferquotient S * 28,64 >1,5 ") Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1 * 0,21 <0,5 ™| Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
Zinkgerieselquotient S2 * 2,98 >3/< 1) Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
lonenbilanz % -1 Berechnung

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wasser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit"

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofern die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Probenahme erfolgte geméaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitat bis pH 8,2 0,41 mmol/l Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten

Zinkgerieselquotient S2 * 2,98

Geforderter Bereich nicht eingehalten
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P
Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg .
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 24.08.2020

Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607256 - 506610

Beginn der Priifungen: 19.08.2020
Ende der Priifungen: 24.08.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemdaR der mit Ihnen schriftlich gem&R Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Lutz, Tel. 08143/79-116
FAX: 08143/7214, E-Mail: Verena.Lutz@agrolab.de

Kundenbetreuung
Verteiler
WLE Wasserlabor
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

Gemeinde Kirchdorf am Inn
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Your labs. Your service.

Hauptstralle 7
84375 Kirchdorf am Inn

Datum 24.08.2020
Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607256 - 506610
Auftrag 1607256
Analysennr. 506610 Trinkwasser
Rechnungsnehmer 40002759 WLE Wasserlabor
Projekt 16335 EUV-Abwicklung
Probeneingang 19.08.2020
Probenahme 17.08.2020 09:15
Probenehmer Rosemarie Béarlehner (1344)
Kunden-Probenbezeichnung W 436
Zapfstelle Brunnenkopf, Ventil
Brunnentiefe B 17m
Untersuchungsart LFW, Volizug EUV
Entnahmestelle Gemeinde Kirchdorf
. Harter Forst 2 (4110774300003)
Objektkennzahl 89156752
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil | Nr. 10 TrinkwV)
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Pflanzenbehandlungs- und Schédlingsbekdmpfungsmittel (PSM)
Atrazin mg/l <0,00002] 0,00002 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bentazon mg/I <0,000015 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin mgl/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethyiterbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin mgl/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diflufenican mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoproturon mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor mg/I <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor (R/S) mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metribuzin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propazin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Sebuthylazin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
PSM-Summe mg/l 0 0,0005 Berechnung

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofern die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung

der AGROLAB Labor GmbH

84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg .
MoosstraBe 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 24.08.2020

Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607256 - 506610
Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten

Hinweis zu Desisopropylatrazin:
= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)
Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 19.08.2020
Ende der Priifungen: 24.08.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit lhnen schriftlich gemé&nR Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Lutz, Tel. 08143/79-116
FAX: 08143/7214, E-Mail: Verena.Lutz@agrolab.de

Kundenbetreuung
Verteiler
WLE Wasserlabor
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214
eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

Gemeinde Kirchdorf am Inn
Hauptstralle 7
84375 Kirchdorf am Inn

PRUFBERICHT 1607257 -

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer

Projekt

Probeneingang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Brunnentiefe
Untersuchungsart
Entnahmestelle

Objektkennzahl

506635

1607257
506635 Trinkwasser

<

4E AGROLARB ®"°""

Your labs. Your service.

40002759 WLE Wasserlabor

16335 EUV-Abwicklung

19.08.2020
17.08.2020 09:40

Rosemarie Barlehner (1344)

W437

B 19m
LFW, Vollzug EUV
Gemeinde Kirchdorf

Datum

Kundennr.

24.08.2020
40043492

Harter Forst 3, Brunnenkopf, Ventil (4110774300223)

89164631

Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /
chemisch-technische und hygienische Parameter

Einheit
Sensorische Priifungen

Ergebnis Best.-Gr.

DIN 50930

TrinkwV /EN 12502 Methode

Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
Verfahren A

Geruch (vor Ort) ohne DEV B 1/2: 1971
Tribung (vor Ort) * klar DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Physikalisch-chemische Parameter
Temperatur bei Titration KB 8,2 °C 12,4 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KS 4,3 °C 22,7 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur (Labor) °C 12,4 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Wassertemperatur (vor Ort) °C 9,6 DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 523 1 2500 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 584 1 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 7,58 0 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Kationen
Calcium (Ca) mg/l 81,4 0,5 >20 '2| DIN ENISO 17294-2: 2017-01
Magnesium (Mg) mg/l 24,4 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mg/l 6,9 0,5 200 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mg/| 2,0 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Anionen
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,38 0,05 >1 "2 DIN 38409-7 : 2005-12
Chilorid (CI) mg/l 12,9 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/l 19,2 1 250 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (0-PO4) mg/l 0,11 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/l 18,6 1 50 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
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Dr. Blasy - Dr. Busse @ AGROLAB GROUP

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg .
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 24.08.2020
Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607257 - 506635
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Summarische Parameter
IDoC |mgll | 05 05 | l | DINEN 1484:2019-04 |
Gasférmige Komponenten
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,26] 0,01 <0,2 ¥ DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (02) gel. (vor Ort) mg/l 4,2 0,02 DIN EN 25813 : 1993-01
Berechnete Werte
Calcitlosekapazitat mg/l -21 5 DIN 38404-10: 2012-12
Sattigungsindex Calcit (Sl) 0,31 DIN 38404-10: 2012-12
Freie Kohlensaure (CO2) mg/| 15 Berechnung
I(f(o}?lcia?stoffdioxid, liberschiissig (aggressiv) mg/l 0,0 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehérig (KKG) mgl/l 15 Berechnung
delta-pH 0,23 Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC 0,19 Berechnung
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7,61 6,5-9,5 DIN 38404-10:2012-12
pH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHc tb) 7,38 DIN 38404-10 : 2012-12
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/| 3,03 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtharte °dH 17,0 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Héartebereich * hart WRMG : 2013-07
Carbonathérte °dH 15,1 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 494 10 Berechnung
Kupferquotient S * 26,86 >1,5 ™| Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1 * 0,20 <0,5 ™| Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
Zinkgerieselquotient S2 * 2,55 >3/< 1| Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03
lonenbilanz % 0 Berechnung

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wésser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit”

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen"

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar, sofern die

berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs
Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitét bis pH 8,2 0,26 mmol/l Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten

Beginn der Priifungen: 19.08.2020
Ende der Priifungen: 24.08.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich geméaR Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralle 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

Gemeinde Kirchdorf am Inn

Hauptstralle 7
84375 Kirchdorf am Inn
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Your labs. Your service.

Datum 24.08.2020
Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607257 - 506635
Auftrag 1607257
Analysennr. 506635 Trinkwasser
Rechnungsnehmer 40002759 WLE Wasserlabor
Projekt 16335 EUV-Abwicklung
Probeneingang 19.08.2020
Probenahme 17.08.2020 09:40
Probenehmer Rosemarie Bérlehner (1344)
Kunden-Probenbezeichnung w437
Brunnentiefe B 19m
Untersuchungsart LFW, Vollzug EUV
Entnahmestelle Gemeinde Kirchdorf
. Harter Forst 3, Brunnenkopf, Ventil (4110774300223)
Objektkennzahl 89164631
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil | Nr. 10 TrinkwV)
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Pflanzenbehandlungs- und Schiadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)
Atrazin mg/l 0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bentazon mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin mg/| <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) mgl/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diflufenican mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoproturon mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor (R/S) mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Metribuzin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propazin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Sebuthylazin mg/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin mg/| <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
PSM-Summe mg/l 0,00002 0,0005 Berechnung

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die parameterspezifischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfigbar, sofern die
berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Probenahme erfolgte gemdR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Geschéftsfihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung

der AGROLAB Labor GmbH

84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131
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Die in diesem Dokument berichteten Parameter sind gemaR ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Parameter/Ergebnisse sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.
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Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg ;
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany Your labs. Your service.
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 24.08.2020

Kundennr. 40043492
PRUFBERICHT 1607257 - 506635

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
eingehalten
Hinweis zu Desisopropylatrazin:
= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)
Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 19.08.2020
Ende der Priifungen: 24.08.2020

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemé&R der mit Ihnen schriftlich geméaf Auftragsbestétigung
getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der ISO/IEC 17025:2005, Abs. 5.10.1 berichtet.
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Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Lutz, Tel. 08143/79-116
FAX: 08143/7214, E-Mail: Verena.Lutz@agrolab.de

Kundenbetreuung
Verteiler
WLE Wasserlabor
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Beurteilung von Trink- und Brauchwasseranalysen: Allgemeine und korrosions- | Tel.  08151/6521077
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Auftraggeber: Gemeinde Kirchdorf ,
Entnahmestelle(n): Brunnen 1 - 3 Harter Forst
Datum der Probenahme: 17.08.20

Anlage(n): Priifbericht(e)

Auswertung der Priifergebniss
mit Anlagen zur Vorlage beim Wasserwirtschaftsamt
im Rahmen des EUV-Jahresberichts

Die Untersuchungen auf die chemischen Parameter der Anlage 2 TrinkwV ergeben
- soweit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung.

Auch bei den Indikatorparametern (Anlage 3 TrinkwV) sind - soweit untersucht - die
Grenzwerte eingehalten.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden,
sind an und fiir sich erfillt, wobei ein ausreichend hoher Sauerstoffgehalt vorausgesetzt
wird. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 gréRer als 0,2 mmol/l ist, darf jedoch nach § 17
Absatz 3 TrinkwV in Verbindung mit der Bewertungsgrundlage fir metallene Werkstoffe
im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamts vom Mérz 2017 (Metall-Bewer-
tungsgrundlage des UBA) schmelztauchverzinkter Stahl (bei Neuinstallationen) ohne
Einzelfallpriifung nach DIN EN 15664 Teil 1 nicht mehr verwendet werden. Zudem ist
die Wahrscheinlichkeit der Zinkgerieselkorrosion erhoht, da der Zinkgerieselquotient
kleiner als 3 und gréRer als 1 ist und zugleich der Nitratgehalt im kritischen Bereich, der
bei 0,3 mmol/l (= 18,6 mg/l) beginnt, liegt. Im Warmwasserbereich wird im Ubrigen ge-
nerell - d. h. unabhéngig vom Chemismus - von der Verwendung verzinkten Stahls
abgeraten (Metall-Bewertungsgrundlage des UBA). Da die Leitféhigkeit (bei 20°C) gré-
Rer als 500 uS/cm ist, kann dartiber hinaus auch die Korrosionswahrscheinlichkeit bei
Edelstahlplattenwarmetauschern, die mit Kupfer hartgelétet sind',-)erhéht sein.

/
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Eching, den 25.08.2020 Dr. Timm Busse
staatl/gepr. Lebensmittelchemiker
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